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Dotyczy: Modernizacja obiektow - przebudowa korytarzy z dostosowaniem
do przepisow przeciwpozarowych -2 etap

Odpowiedz na zapytania do specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.), w zwigzku ze ztozonym
zapytaniem do treéci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w imieniu
Zamawiajgcego udzielam nastepujgcych wyjasnien:

Pytanie 1:

W przedmiarze robét pt. "Wydzielenie stref-p-poz ZSL-z9-v2” brak jest
nastepujacych pozycji:

1 — BDZ — kondygnacja podziemna -

- brak rob6t murarskich dotyczacych wymurowania nowych $cian w hydroforni,

- brak pozycji z wymiang drzwi p.poz,

- powierzchnia posadzki w hydroforni do malowania nie odpowiada wymiarom
na rysunku:

3,5x2.75 m=9,625 m2. W przedmiarze podano 6,875 m2.

ww. roboty opisane sg na rys. "rzut kondygnacji podziemnej - wydzielenia p.poz,
rys. nr 3

Prosze o uzupetnienie przedmiaru o stosowne pozycje —tj. murowanie $cian,
tynkowanie, malowanie z szpachlowaniem. Demontaz istniejacych drzwi, montaz
nowych p.poz. Uzupetnienie powierzchni do malowania.

Odpowiedz 1:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamdéwienia — rozdziat 3 Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia zakres prac o ktérym mowa w pytaniu nie jest
przedmiotem niniejszego postepowania.

Wobec powyzszego w przedmiotowym przedmiarze robét skreéla sie w rozdziale
»2. Budynek Dydaktyki Zawodowej - kondygnacja podziemna” nastepujace
pozycje: 17, 25, 26, 27.

Pytanie 2:

BDZ- drugie pietro -

- brak pozycji do zabudowy dwdch otworéw okiennych ptytami Fermacell. Roboty
wyszczegolnione na rys. nr 6.

Prosze o uzupetnienie brakujgcych pozyciji.

Odpowiedz 2:

W przedmiotowym przedmiarze robét dodaje sie w rozdziale ,10. Budynek
Dydaktyki Zawodowej - |l pietro” nastepujace pozycje: 183A, 183B, 183C, 183D.

W zatgczeniu skorygowany przedmiar rob6t uwzgledniajacy powyzsze zmiany

Z powazaniem
Krzysztof Szczesniak

Dyrektor
Kopia aa.
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